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ABSTRAKT  
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení rodinného 
domu s vnitřním bazénem. Zatímco prostor bazénu bude klimatizován, zbývající 
části objektu budou větrané převážně teplovzdušně a částečně přirozeně. 
Teoretická část je zaměřena na vnitřní mikroklima staveb, psychrometrii vlhkého 
vzduchu a problematiku bazénových jednotek. Projektová a výpočtová část je 
zpracována na úrovni prováděcího projektu. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
vzduchotechnika, bazénová hala, rodinný dům, tepelné ztráty, tepelné zisky, průtoky 
vzduchu, koncové prvky, dimenzování potrubí, vzduchotechnická jednotka, hluk, 
odvlhčení, zpětné získávání tepla, tepelné čerpadlo 
ABSTRACT  
This bachelor thesis deals with the design of HVAC equipment for a family house 
with an indoor pool. The indoor pool will be air-conditioned, other parts of the 
building will be ventilated mostly with hot air system and partly naturally. The 
theoretical part is focused on internal microclimate of buildings, psychrometry of 
humid air and problematic of air handling pool units. Project and calculation parts 
are designed at the realization project level. 
KEYWORDS  
air-conditioning, pool hall, family house, heat losses, heat gains, air flow, air terminal 
element, sizing of ducting, air handling unit, noise, dehumidification, heat recovery, 
heat pump 
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Bakalářská práce se věnuje návrhu systému vzduchotechniky v rodinném domě se 
soukromým vnitřním bazénem. Tento objekt se nachází v katastrálním území 
Rožnov pod Radhoštěm. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, výpočtové 
a projektové. Teoretická část je řešena formou literární rešerše týkající se 
zadaného tématu, ve které je popsáno mikroklima daného objektu, teorie vlhkého 
vzduchu, provozní režimy bazénových jednotek a jejich provedení. Projektová 
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ÚVOD DO TEORETICKÉ ČÁSTI 
 
Mezi novodobé problémy spojené se zaváděním technologií do každodenního 
životního standardu nové generace patří převažující pobyt osob ve vnitřním 
prostředí budov, jenž je často nevyhovující. Dokazuje to i aktuální studie společnosti 
VELUX, která zkoumala důležitost osvětlení a čerstvého vzduchu pro zdraví člověka. 
INDOOR GENERATION je pojem, jenž odkazuje na skupinu lidí, kteří tráví uvnitř 
budov až 90 % času. Tuto skutečnost si někteří z nich ani neuvědomují či 
nepřiznávají, a 77 % lidí dokonce ani netuší, že vnitřní vzduch je znečištěnější než ten 
venkovní (1). 
Kvalita a vlastnosti vnitřního mikroklima mají zásadní vliv na zdraví, spokojenost 
a výkonnost osob. Podle platných právních předpisů musí být každý prostor určený 
pro zdržování osob dostatečně větratelný a větraný. Vzhledem k přísným 
požadavkům na výplně stavebních otvorů vyplývajících z teplotechnické normy ČSN 
730540-2 (2011) neprobíhá u moderních staveb přirozená výměna vzduchu, která 
by byla z hlediska hygienické výměny vzduchu dostačující. Tento fakt s sebou nese 
nutnost velmi častého otevírání oken samotnými uživateli, nebo návrh nuceného 
větrání, které navíc dokáže větrání energeticky zefektivnit, pokud je opatřeno 
systémem zpětného získávání tepla. Návrh každého vzduchotechnického zařízení 
vyplývá ze specifických požadavků na interní mikroklima daného typu budovy a 
jejího provozu. Existují určité typy provozů, které by bez správně navrženého 
systému nuceného větrání nemohly fungovat. Jedná se zejména o bazénové haly a 
čisté prostory ve zdravotnictví a farmaceutickém, potravinářském a 
elektrotechnickém průmyslu (10). 
Při návrhu a provozování vzduchotechnického zařízení je nutné si především 
uvědomit, že vzduch, jenž se distribuuje do obsluhovaného prostoru, může působit 
negativně (lokálně nebo celkově) na lidský nebo zvířecí organismus, stavební 
konstrukce a mnoho jiného. Negativní vlivy vzduchotechnického zařízení na okolní a 
obsluhované prostředí nezpůsobuje pouze samotný distribuovaný vzduch, jeho 
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1. VNITŘNÍ MIKROKLIMA 
Požadavky na vnitřní mikroklima staveb jsou v hygienických předpisech popsány 
souhrnem fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů, které by pro vyloučení 
zdravotního rizika měly být v rámci stanovených limitů. Pro zvláštní případy, kdy je 
působení agencií bezprahové, musí být vymezeno alespoň „přijatelné riziko“. Této 
kvality vnitřního prostředí lze dosáhnout ředěním koncentrací agencií 
na požadovanou úroveň dostatečným větráním a úpravami vzduchu pomocí 
vzduchotechnických zařízení (2). 
Závazné hygienické požadavky na vnitřní prostředí obecně vychází z těchto zákonů 
(2): 
− zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění; 
− zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů;  
− zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
− zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění; 
− zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 
Některé požadavky vyplývají také ze zákona o léčivech, zákona o odpadech, 
chemického zákona, atomového zákona a z řady dalších. Podrobněji jsou tyto 
požadavky rozpracovány v nařízeních vlády, vyhláškách, prováděcích předpisech 
a normách. Normy se stávají závaznými, když na ně tyto dokumenty odkazují (2). 
 
 
Obrázek 1: Platné předpisy stanovující limity pro jednotlivé faktory vnitřního prostředí (2) 
Vyhláška 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, rozlišuje pobytové a obytné prostory (2). 
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V pobytových prostorách se požaduje 25 m3/h čerstvého vzduchu na každou osobu 
po dobu jejího pobytu v nich, nebo minimální výměna vzduchu, jež odpovídá 
hodnotě 0,5 h-1. Další ukazatel kvality vnitřního prostředí pobytových místností, jenž 
nesmí být překročen, je koncentrace CO2, jehož hodnota je stanovena na maximálně 
1500 ppm. Ačkoliv není možné CO2 cítit, vyvolává značný diskomfort a jeho vyšší 
koncentrace mohou vést i k bezvědomí (2). 
 
Obrázek 2: Účinky CO2 na lidský organismus (2) 
Podrobné požadavky na větrání obytných místností jsou uvedeny v normě ČSN EN 
15665/Z1 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy 
obytných budov (2). 
 
Obrázek 3: Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15665/Z1 (2) 
Základním podmínkou pro větrání je minimální intenzita větrání 0,3 h-1 a jako 
doplňující kritérium slouží dávka čerstvého vzduchu na osobu uvedena 
v národní příloze (2). 
Koncept větrání uvedený v normě ČSN EN 15665/Z1 uvažuje s přívodem vzduchu 
do obytných místností a prostor, ve kterých je přívod vzduchu nezbytně nutný 
(technické místnosti apod.). Odvod se předpokládá z hygienického zázemí 
a kuchyně. Pro nárazové větrání v kuchyni se doporučuje ji vybavit recirkulačním 
odsávacím zákrytem a samostatným trvalým odvodem dimenzovaným s ohledem 
na intenzitu větrání (2). 
V normě ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh 
a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, 
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tepelného prostředí, osvětlení a akustiky je uvedena tabulka, na základě které se dají 
jednotlivá vnitřní prostředí rozdělit do kategorií podle zvýšení koncentrace CO2 nad 
venkovní koncentraci (2). 
 
Obrázek 4: Zvýšení koncentrace CO2 nad venkovní koncentraci – ČSN EN 15251 (2) 
V příloze č. 13 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků 
na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích 
ploch, jsou uvedeny požadavky na osvětlení a vnitřní ovzduší vnitřního bazénu 
a jeho přilehlých prostor (11). 
 
Obrázek 5: Mikroklimatické požadavky (11) 
 
1) Je-li to technicky možné, provádí se odběr vzorku ve výšce 20 cm nad hladinou vody, 
v ostatních případech ve 150 cm nad její hladinou. Četnost sledování si volí provozovatel 
bazénu podle potřeby na základě místních podmínek (výsledky předchozích stanovení, 
měřené hodnoty vázaného chloru, roční období apod.) (11) Vyhláška č. 238/2011 Sb. 
Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity 
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2. PSYCHROMETRIE VLHKÉHO VZDUCHU 
2.1. Parciální tlaky 
Při nulové nadmořské výšce je suchý vzduch přesně definován objemovým 
složením, jež je uvedeno v tabulce č. 1 (3). 
Tabulka 1: Objemové složeni suchého vzduchu (3) 
PLYN OBJEMOVÉ SLOŽENÍ [%] HMOTNOSTNÍ SLOŽENÍ [%] 
Dusík (N2) 78,09 75,5 
Kyslík (O2) 20,29 23,2 
Argon (Ar) 0,93 1,286 
Oxid uhličitý (CO2) 0,03 0,046 
Ne, He, Kr, Xe, H2, O3 0,66 - 
 
Vlhký vzduch je směsí syté či přehřáté vodní páry a vzduchu suchého. Vzhledem 
k tomu, že vodní pára má podobné termodynamické vlastnosti jako vzduch suchý, 
tak se i vlhký vzduch chová se zanedbatelnými odchylkami jako ideální plyn (3). 
Výsledný tlak směsi plynů popisuje Daltonův zákon parciálních tlaků 
následovně (3;12): 
Tlak směsi plynů je roven součtu jejich parciálních tlaků (John Dalton, 1801). 
Matematicky se tento zákon vyjadřuje ve tvaru (4): 
𝑝 = 𝑝 + 𝑝 + ____ + 𝑝 = ∑ 𝑝  (1.1) 
Vzhledem k tomu lze barometrický tlak rozepsat jako součet parciálního tlaku 
suchého vzduchu a parciálního tlaku vodní páry (4): 
𝑝 = 𝑝 + 𝑝  (1.2) 
Vlhkost vzduchu se v praxi nejběžněji určuje měřením teploty rosného bodu, teploty 
suchého a mokrého teploměru (psychrometru), zachycením vlhkosti z daného 
objemu vzduchu nebo měřením relativní vlhkosti na základě změny měřitelných 
fyzikálních vlastností látek (délka, elektrická vodivost aj.). Psychrometrická rovnice 
ve tvaru udávajícím parciální tlak par pv je následující (4): 
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Ve výše uvedené rovnici představuje A psychrometrickou konstantu (662.10-6 K-1): 
𝐴 = 𝑟𝑟 = 0,622 (1.4) 
kde rsv = 287,11 [J/kg.K] a rv = 461,50 [J/kg.K] jsou plynové konstanty. 
2.2. Stav nasycení 
Rozlišují se následující stavy nasycení vzduchu: 
• pV < pV" – vlhký nenasycený vzduch, kdy vzduch není plně saturován vodní 
párou; 
• pV = pV" – vlhký nasycený vzduch, kdy je saturace vzduchu vodní párou 
stoprocentní; 
• pV > pV" – vlhký přesycený vzduch, kdy se ve vzduchu nasyceném vodní párou 
také vyskytuje voda v jiném než plynném skupenství (4). 
Teplota mokrého teploměru tm (tWB), jenž je označována jako mezní teplota 
adiabatického chlazení, je teplota, které vzduch dosáhne při nasycení vodní párou, 
kdy je teplo potřebné k odpaření vody při izobarickém ději odebíráno přestupem 
tepla konvekcí z okolního vzduchu (4). 
Teplota rosného bodu tDP popisuje takový stav vzduchu, kdy je saturace vodní párou 
stoprocentní a kdy by při ochlazení vzduchu na nižší teplotu začala vodní pára 
kondenzovat. Znamená to, že čím je vzduch teplejší, tím více vody ve formě vodní 
páry dokáže pojmout (4). 
 
Obrázek 6: Mollierův h-x diagram se zakreslením 
 teploty rosného bodu a mokrého teploměru (5) 
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Stav nasycení vlhkého vzduchu se dá popsat i dalším, více vypovídajícím způsobem, 
jímž je pro běžného člověka relativní vlhkost (R. H.), která se nejběžněji označuje 
malým řeckým písmenem φ (fí) (4). 
𝜑 = 𝑝𝑝" ∙ 𝑥(0,622 + 𝑥) (1.5) 
 
kde x je měrná vlhkost vzduchu, jež udává hmotnost vodní páry na jeden kilogram 
suchého vzduchu. Vzhledem k nižším hodnotám se ve vzduchotechnice nejběžněji 
používá jednotka [g/kgsv] (4). 
2.3. Hustota vlhkého vzduchu 
Hustota vlhkého vzduchu je stejně jako tlak součtem dílčích (parciálních) hodnot 
suchého vzduchu a vodní páry. Je možné ji popsat rovnicí (1.1), ze které po úpravě 
vychází vztah, který umožňuje určit hustotou vlhkého vzduchu změřitelných veličin (𝜑, 𝑝) a parciální tlak syté vodní páry ( 𝑝" ) (5). 
2.4. Entalpie vlhkého vzduchu 
Při úpravách vlhkého vzduchu je hmotnost suchého vzduchu konstantní, což 
znamená, že se všechny úpravy vztahují k jednomu kilogramu suchého vzduchu. 
Totéž platí i pro entalpii h (kJ/kgsv) (5). 
𝑥 = 𝑀𝑀 = 𝑉 ∙ ρ𝑉 ∙ ρ = 𝑟∙𝑟 ∙ 𝑝∙𝑝 = 0,622 ∙ 𝑝𝑝  (1.6) 
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Vynásobením měrné tepelné kapacity a teploty se vypočte entalpie suchého 
vzduchu: 
Entalpii vodní páry lze vyjádřit empirickým vzorcem: 
 
Po dosazení do původního vzorce pro entalpii směsi vychází následující vztah: 
 
Pro běžné výpočty se dosadí: csv = 1 010 J/kg.K a cV = 1 840 J/kg.K. 
Při obsahu vodní mlhy ve vzduchu je nutné k entalpii vlhkého vzduchu přičíst entalpii 
vodní mlhy, tedy vodu ve formě kapek: 
kde 𝑐 = 4187 J/kg∙K a představuje měrnou tepelnou kapacitu vody. 
Při záporných teplotách, kdy se ve vzduchu vyskytuje zmrzlá mlha nebo jinovatka, 
se tato hmota započítává následujícím vztahem: 
 
kde 𝑐  = 2090 J/kg∙K je měrná tepelná kapacita ledu a 𝑙  = –333,103 J/kg∙K 
představuje skupenské teplo tání ledu (5;9). 
 
 
ℎ = ℎ + 𝑥 ∙ ℎ𝑣 (1.8) 
ℎ = 𝑐 ∙ 𝑡 (1.9) 
ℎ = 𝑙 + 𝑐 ∙ 𝑡 = 2500 ∙ 103+𝑐 ∙ 𝑡 (1.10) 
ℎ = ℎ + ℎ𝑣 =  𝑐 ∙ 𝑡 + 𝑥 ∙ ( 2500 ∙ 103+𝑐 ∙ 𝑡) (1.11) 
ℎ = ℎ" + (𝑥 − 𝑥")ℎ = ℎ" + (𝑥 − 𝑥")𝑐 ∙ 𝑡  
 
(1.12) 
ℎ = ℎ" + (𝑥 − 𝑥")(𝑙 + 𝑐 ∙𝑡) (1.13) 
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2.5. Ohřev vlhkého vzduchu 
K dosažení požadovaného stavu vzduchu je třeba použít různé kombinace úprav 
dle aktuálních vnitřních a vnějších okrajových podmínek. Nejzákladnější úpravou 
vzduchu je jeho ohřev, při kterém se do soustavy dodává teplo, což se projeví 
nárůstem entalpie soustavy, přičemž rozdíl měrné vlhkosti je roven nule. Vztah 
pro návrh výkonu ohřívače je následující (6): 
 
Obrázek 7: Mollierův h-x diagram s vyznačením úpravy vzduchu – ohřev (6) 
Specifickým požadavkem u vodních a některých přímých ohřívačů je nutnost použití 
protimrazové ochrany umístěné za výměníkem (6). 
2.6. Ochlazování vlhkého vzduchu 
Obecně může být chlazení dvojího typu, a to tzv. suché, jenž představuje zcela 
opačnou úpravu vzduchu než jeho ohřev, nebo tzv. mokré. V podstatě se jedná o to, 
jestli při procesu ochlazování upravovaného vlhkého vzduchu dochází 
ke kondenzaci, či nikoli (6). 
𝑄 = 𝑉 ∙  ρ ∙  Δh = 𝑉 ∙  ρ ∙ 𝑐 ∙  Δt (1.14) 
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Obrázek 8: Mollierův h-x diagram s vyznačením úpravy vzduchu – chlazení (6) 
 
K suchému chlazení dochází v tom případě, když je povrchová teplota chladiče vyšší 
než teplota rosného bodu upravovaného vzduchu. Lze tudíž konstatovat, že 
kondenzace nenastane. Vzhledem k této skutečnosti je možné využít stejný vztah 
pro návrh chladiče jako u ohřívače (1.14). V praxi se tento jev vzhledem k tradičně 
nízkým teplotním spádům zdrojů chladu (6/12 °C ⇒ tCH = 9 °C) prakticky nevyskytuje, 
nebo pouze v omezené míře (indukční jednotky, chladicí trámy apod.) (6). 
Mokré chlazení logicky nastává, když je povrchová teplota chladiče nižší než teplota 
rosného bodu upravovaného vzduchu. Ke kondenzaci tedy nedochází. Při výpočtu 
výkonu chladiče pro mokré chlazení je nutné vycházet z neupraveného vztahu 
pro výpočet výkonu, což znamená, že se výkon bude počítat z rozdílu entalpií, nikoli 
z rozdílu citelných teplot (6). 
 
U mokrých chladičů je specifickým požadavkem nutnost instalace odvodu 
zkondenzované vody do kanalizace a umístění eliminátoru kapek za chladič 
pro separaci zkondenzované vody z vlhkého vzduchu (6). 
2.7. Vlhčení vzduchu 
Vzduch lze vlhčit adiabaticky vodou s teplotou odpovídající teplotě mokrého 
teploměru tm, kdy se jedná o děj probíhající po izoentalpické křivce prvního stupně. 
𝑄 = 𝑉 ∙  ρ ∙  Δh 𝑉 ∙  ρ ∙ 𝑐 ∙  Δt (1.15) 
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Proces adiabatického vlhčení se využívá, jak již bylo uvedeno v předchozím textu, 
pro adiabatické chlazení vzduchu. Vzduch je rovněž možné vlhčit párou, která jej 
ve skutečnosti mírně ohřívá, avšak pro praktické výpočty lze tvrdit, že se jedná o děj 
probíhající po izotermické křivce druhého stupně na Ramzin–Molliérově diagramu, 
jenž je izobarický, tedy pro konstantní tlak (6). 
 
Obrázek 9: Mollierův h-x diagram s vyznačením úpravy vzduchu – vlhčení (6) 
2.8. Odvlhčování vlhkého vzduchu 
Odvlhčení vzduchu se nejčastěji dosahuje velmi energeticky náročným způsobem, a 
to kombinací dvou výměníků, jež jsou součástí přímého chladivového oběhu, 
ve kterém je výparník chladičem a kondenzátor ohřívačem. Vlivem nízké povrchové 
teploty dochází na výparníku k mokrému chlazení neboli ke kondenzaci. Následkem 
kondenzace vodní páry obsažené ve vzduchu se v něm odebírá teplo vázané. Citelná 
složka odebraného tepla je v zimním období používána na předehřev směsi 
přiváděného čerstvého a oběhového vzduchu kondenzátorem tepelného 
čerpadla (6). 
Množství zkondenzované vody lze stanovit na základě tohoto vztahu: 
𝑀 = 𝑀 ∙  Δx  (1.16) 
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2.9. Mísení proudů vzduchu 
Pokud se mísí alespoň dva proudy vzduchu, vlastnosti výsledného proudu vzduchu, 
jakými jsou entalpie a měrná vlhkost, se řídí rovnicí pro tepelné a vlhkostní bilance, 
kde 𝑚  a 𝑚  představují hmotnostní toky jednotlivých proudů (6): 
Teplota výsledného proudu se vypočítá podle rovnice pro entalpii vlhkého vzduchu: 
 
 
Relativní vlhkost výsledného proudu vlhkého vzduchu se získá z rovnice 1.5. 
 
 
Obrázek 10: Mollierův h-x diagram s vyznačením úpravy vzduchu – smísení 2 proudů (6) 
 
ℎ = 𝑚 ∙ ℎ + 𝑚 ∙ ℎ𝑚 + 𝑚  (1.17) 
𝑥 = 𝑚 ∙ 𝑥 + 𝑚 ∙ 𝑥𝑚 + 𝑚  (1.18) 
𝑡 = ℎ −  2500 ∙ 𝑥1,01 + 1,872 ∙ 𝑥  (1.19) 
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V případě mísení dvou proudů vzduchu, u kterých leží konečný stav pod křivkou plné 
saturace, dochází ke tvorbě mlhy. Aby se zamezilo této v praxi nežádoucí 
kondenzaci, je nutné chladnější proud předehřát na takovou teplotu, při které bude 
konečný bod po smísení bezpečně ležet nad křivkou stoprocentního nasycení (6;9). 
 
Obrázek 11: Mollierův h-x diagram s vyznačením úpravy vzduchu  
– smísení 2 proudů se vznikem kondenzace (6) 
3. BAZÉNOVÉ JEDNOTKY 
3.1. Odpar z vodní hladiny  
Pro výpočet množství odparu z vodní hladiny je dostupné vícero výpočtových metod. 
Z důvodu jejich porovnání byly autorem práce definovány okrajové podmínky, které 
odpovídají stavu relativní vlhkosti (𝜌 = 55 %), rychlosti proudění vzduchu v mezní 
vrstvě, jež vzniká pohybem osob ve vodě při plavání (vhl = 0,15 m/s), a teplotě vody, 
které veřejné plavecké bazény běžně dosahují (tw= 26°C) (8). 
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Obrázek 12: Závislost množství odpařené vody na teplotě interiéru (8) 
 
Jak je z obrázku č. 12 patrné, výběr výpočtové metody pro stanovení odparu z vodní 
hladiny má výrazný vliv na výslednou hodnotu hmotnostního toku vodní páry 
do vzduchu. Nejvyššího množství odparu je dosaženo prostřednictvím výpočtové 
metody uvedené v nejnovějším vydání normy VDI 2089, jež používá následující 
vztah:  
Β součinitel přenosu hmoty [m/h], viz obrázek č. 13 
T aritmetický průměr teploty vody a vzduchu [K] 
Sh plocha vodní hladiny [m2] 
p"v(tw)  tlak syté páry při teplotě vzduchu rovné teplotě vody [Pa] 
pv(ti)  tlak páry při teplotě vnitřního vzduchu [Pa] 
 
 
Obrázek 13: Součinitel přenosu hmoty podle VDI 2089 (8) 
𝑚 = 𝛽𝑟𝑣 ∙ 𝑇 ∙ 𝑆ℎ𝑙 ∙ (𝑝 ,( ),, − 𝑝 ( )) (1.1) 
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3.2. Trichloramin (NCl3) 
Z důvodu znečišťování vody desítkami tisíci mikroorganismů je nutné ji dezinfikovat. 
Jelikož chlor představuje cenově dostupnou a koncentračně monitorovatelnou 
dezinfekci, používá se pro tento účel nejčastěji. Volný chlor, jenž má nejvyšší 
dezinfekční účinek, vzniká při rozpuštění chlorového přípravku ve vodě. Z volného 
chloru se poté stává chlor vázaný reakcí s organickými nečistotami, které obsahují 
dusík (pot, moč, vlasy, kůže). Produkty vázaného chloru jsou monochloramin, 
dichloramin a trichloramin. Posledně zmíněný produkt je vzhledem ke špatné 
rozpustnosti ve vodě z vodní hladiny odpařován podobně jako vodní pára. Graficky 
je tento proces znázorněn na obrázku č. 14. (8) 
 
Obrázek 14: Rozklad vázaného chloru (8) 
 
Limitní hodnota obsahu trichloraminu v ovzduší je stanovena vyhláškou 
č. 238/2011 Sb. na 0,5 mg/m3. Ačkoliv se jedná pouze o doporučení, měl by se 
provozovatel snažit o udržení hodnot trichloraminu maximálně do této hranice. 
Nejvyšší koncentrace dráždivých plynů vznikají v místech s vyšší teplotou vody 
a u atrakcí či vířivek. Jelikož u hladiny vznikají vysoké koncentrace této sloučeniny, 
jež jsou následně vdychovány uživateli, dá se tento problém technicky řešit pouze 
optimální distribucí vzduchu vzduchotechnickým zařízením. Požadavek na ředění 
koncentrací dráždivých plynů u vodní hladiny se dostává do rozporu s požadavkem 
na minimalizaci rychlosti vzduchu v mezní vrstvě u vodní hladiny kvůli dosažení 
přijatelného množství odparu (5;8). 
 
Obrázek 15: Molekula trichloraminu (8) 
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3.3. Zpětné získávání tepla (ZZT) 
Systém využívá teplo z odváděného vzduchu k ohřevu venkovního vzduchu 
v zimním období. Z toho vyplývá, že využití zpětného získávání tepla je možné 
pouze u nucených rovnotlakych systémů teplovzdušného větrání nebo vytápění. 
Výměník ZZT slouží k předehřevu venkovního vzduchu. (18) 
 
Obrázek 16: Znázornění ZZT – deskový výměník 
te1/xe1 teplota / měrná vlhkost venkovního vzduchu vstupujícího 
do výměníku 
te2/xe2 teplota / měrná vlhkost venkovního vzduchu vystupujícího z 
výměníku 
to1/xo1  teplota / měrná vlhkost odváděného vzduchuvstupujícího do 
výměníku 
to2/xo2   teplota / měrná vlhkost odváděného vzduchu vystupujícího 
z výměníku 




Účinnost zpětného získávání tepla se v praxi určuje na základě naměřené teploty 
za výměníkem ZZT, poněvadž se na straně odváděného vzduchu většinou vyskytuje 
čidlo profese MaR zajišťující ochranu proti namrzání výměníku. Odvodní účinnost je 
jiná než přívodní, protože obsahuje nejen citelnou složku přenášeného tepla, ale i 
složku vázaného tepla ve formě zkondenzované vody. Tepelná rovnováha je 
popsána následujícím vztahem (7): 
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to teplota odváděného vzduchu [°C] 
te teplota venkovního vzduchu [°C] 
tp teplota přiváděného vzduchu [°C] 
to,ZZT teplota odváděného za výměníkem ZZT [°C] 
tp,ZZT teplota přiváděného vzduchu za výměníkem ZZT [°C] 
Vp, Vo průtoky přiváděného a odváděného vzduchu [m3/s] 
Mk hmotnostní tok kondenzátu [kg/s] 
Lv výparné teplo vody [J/kg] 
c měrná tepelná kapacita vzduchu [J/kg.K] 











𝑉 ∙ ρ ∙ 𝑐 ∙ 𝑡𝑝,𝑍𝑍𝑇 − 𝑡𝑒 = 𝑉 ∙ ρ ∙ 𝑐 ∙ 𝑡𝑜 − 𝑡𝑜,𝑍𝑍𝑇 + 𝑀𝑘 ∙  𝐿𝑣 (1.1) 𝑉 ∙ ρ ∙ ℎ𝑝,𝑍𝑍𝑇 − ℎ𝑒 = 𝑉 ∙ ρ ∙ ℎ𝑜,𝑍𝑍𝑇 − ℎ𝑜  (1.2) 
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3.4. Provedení bazénových jednotek REMAK 
Zatížení bazénových jednotek vysokou vlhkostí a vysokými koncentracemi 
chemických látek a chloridů představuje nejvyšší stupeň korozního namáhání C5 až 
CX. Tato skutečnost s sebou nese potřebu minimalizace spojů a spar, dále správnou 
volbu základního materiálu a ošetření každé zóny jednotky speciální povrchovou 
úpravou o správné tloušťce tak, aby byla zajištěna hladkost povrchů (13). 
Společnost REMAK, na základě které se autor práce rozhodl navrhnout vlastní 
jednotku, vyhotovuje bazénové jednotky ze žárově zinkované oceli 51 Z270 
opatřené polyvinylchloridy o tloušťce 120 mikronů, polyuretanovými nebo 
epoxidovými laky ve vrstvě 50 mikronů a specialnimi mokrými barvami (13). 
 
Obrázek 17: Příklad reálneho provedení bazénové jednotky – boční pohled (13) 
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3.5. Vybrané režimy bazénové jednotky REMAK 
3.5.1. Útlumové režimy 
Na obrázku č. 19 je znázorněná bazénová jednotka zajišťující ohřev vzduchu pomocí 
vodního ohřívače. Jednotka pracuje výhradně s oběhovým vzduchem. 
 
 
Obrázek 19: Plně cirkulační režim – ohřev (13) 
Dalším režimem, v němž jednotka pracuje výhradně s oběhovým vzduchem, je 
odvlhčování v útlumovém režimu pomocí výparníku chladivového oběhu 
s předchlazením na deskovém výměníku. Na požadovanou teplotu se odvlhčený 




Obrázek 20: Plně cirkulační režim – odvlhčování (13) 
  
3.5.2. Provozní režimy 
Klapky jednotky se řídí teplotou bazénové haly a její vlhkostí. Množství přiváděného 
vzduchu závisí na její aktuální obsazenosti a hygienických kritériích. Teplo je 
rekuperováno v deskovém výměníku a tepelným čerpadlem. Je-li v bazénové 
technologii pro úpravu vody instalován kondenzátor chladivového oběhu, lze 
nadbytečné teplo využít k ohřevu bazénové vody (13). 
 
 
  32 
 
 
Obrázek 21: Provozní režim s otevřenou obtokovou klapkou (13) 
Obtoková klapka se uzavírá v případě zvýšené vlhkosti v exteriéru, tudíž je 
dosaženo maximálního množství větracího vzduchu. Tepelné čerpadlo se spíná 
v případě požadavku na ohřev bazénové vody nebo přiváděného vzduchu (13). 
 
 




Obrázek 23: Provozní režim s uzavřenou obtokovou klapkou a vypnutým tepelný čerpadlem (13) 
 
Konfiguraci jednotky lze na přání upravit pro chlazení/odvlhčování, čehož se docílí 
umístěním kondenzátoru v odpadním proudu vzduchu (13). 
  
Obrázek 24: Volitelná úprava jednotky pro chlazení/odvlhčování (13) 
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1. ANALÝZA OBJEKTU 
1.1. Lokalita – Klimatické podmínky 
 Lokalita, Rožnov pod Radhoštěm, ve které je objekt uvažován spadá do klimatické 
oblasti Vsetín. Tabulka 1 uvádí parametry venkovního vzduchu pro tuto oblast 
následovně: 
Tabulka 2 Tabulka A.3 uvedená v normě, ČSN 12 7010/Z1 
1.2. Rozdělení na funkční celky 
Integrace soukromé bazénové haly do obytné budovy sebou nese různé požadavky 
na větrání jak samotné haly tak i celého objektu. Zadaný objekt jsem rozdělil do šesti 
celků. Toto rozdělení je graficky znázorněno na obrázku 24,25 a 26. 
Návrh přirozeného větrání místností 0113 Dílna, 103 Špíz, 111 Garáž, a systému 
vodního chlazení VZT 3, obsluhující místnosti 0101 Odpočívárna, 103 Špíz a oba 












































































m kPa [%] [°C] 
[kJ/k
g 















-29,1 99,0 32,5 65,0 1,0 -19,4 - 
98,0 31,2 63,0 - - - 
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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Tabulka 3 Zvolený koncept větrání obytné budovy (18) 
Číslo A.11 
Větrání Celkové nucené větrání (rovnotlaké) 
Popis Centrální jednotka se ZZT pro obytnou budovu 
Schéma 
Legenda 
1 přiváděný vzduch  
2 převáděný vzduch  
3 odváděný vzduch 
4 nasávaný vzduch 
5 odpadní vzduch 
 6 větrací otvor 
7 ventilátor 
8 vzduchovod  
9 VZT j. se ZZT 
10 tlumič hluku 
 
Charakteristika Větrání zajišťuje centrální větrací jednotka se ZZT. 
Jednotky emitují hluk, nutno řešit protihluková opatření. 
Nutná údržba a výměna filtrů. 
Energie Tepelná ztráta větráním je z podstatné části hrazena ZZT, 
menší část hradí otopná soustava, nebo může být 
jednotka vybavena ohřívačem. 
Potřeba energie na pohon ventilátorů pro přívod a odvod 
vzduchu. Spotřebu jednotky nutno rozpočítat mezi 
bytové jednotky 
Ovládání Možnost trvalého větrání. 
Odbočky možno vybavit regulátory průtoku vzduchu pro 
individuální regulaci. 
Použití Bez omezení z hlediska kvality venkovního vzduchu, 
rizikové je pouze znečištění venkovního ovzduší plynnými 
látkami. 
 
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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Obrázek 25 Rozdělení 1.PP na funkční celky 
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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Obrázek 26 Rozdělení 1.NP na funkční celky 
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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Obrázek 27 Rozdělení 2.NP na funkční celky 
  
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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1.3. Vnitřní návrhové hodnoty 
 
Tabulka 4 Tabulka místností – Vnitřní návrhové hodnoty 















0101 ODPOČÍVÁRNA 24 50 22 50 19,95 49,87 
0102 BAZÉN 31 50 31 50 52,81 132,24 
0103 SCHODIŠTĚ 26 50 15 40 10,12 30,17 
0104 WC 26 50 15 40 2,25 14,79 
0105 TECHNICKÁ MÍSTNOST 26 50 15 40 5,12 12,80 
0106 PRÁDELNA 26 50 15 50 9,27 23,18 
0107 SKLEP 26 50 10 40 3,37 8,44 
0108 ŠATNA 26 50 22 50 9,84 24,61 
0109 FITNESS 26 50 20 40 22,41 56,02 
0111 STROJOVNA 26 50 15 40 22,03 67,53 
0112 CHODBA 26 50 15 40 1,63 4,06 
0113 DÍLNA 26 50 10 40 25,00 62,50 
0114 SAUNA 26 50-95 18 40-95 3,61 9,03 
        
101 OBÝVACÍ POKOJ 26 50 20 40 30,29 218,89 
102 KUCHYŇ 26 50 20 40 48,28 120,69 
103 SCHODIŠTĚ 26 50 15 40 6,67 53,21 
104 KOUPELNA 26 65 24 65 4,68 11,70 
105 ŠATNÍK 26 50 15 40 3,50 8,75 
106 POKOJ PRO HOSTY 26 50 20 40 14,45 36,12 
107 CHODBA 26 50 18 40 12,22 30,56 
108 WC 26 50 15 40 2,00 5,00 
109 ŠATNÍK 26 50 15 40 6,13 15,31 
110 TERASA - - - - 28,18 - 
111 GARÁŽ 26 50 5 30 30,00 90,00 
112 ŠPÍZ 20 40 10 30 5,80 14,50 
        
201 CHODBA 26 50 18 40 11,19 30,05 
202 KOUPELNA 26 65 24 65 4,68 11,70 
203 LOŽNICE 26 50 20 40 19,56 48,91 
204 DĚTSKÝ POKOJ 26 50 20 40 15,56 49,00 
205 KOUPELNA 26 65 24 65 7,78 19,46 
206 DĚTSKÝ POKOJ 26 50 20 40 15,23 38,09 
207 STUDOVNA 26 50 20 40 15,30 38,25 
208 PRACOVNA 26 50 20 40 16,54 41,34 
210 TERASA - - - - 24,01 - 
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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1.4. Skladby konstrukcí a součinitele prostupu tepla U [W*m-2*K-1] 
Tabulka 5 Součinitel prostupu tepla obvodové stěny SE 01 
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  (W.m-2.K-1) 
SE 01 
OBVODOVÁ STĚNA 1.PP 















0,0035 - - 








0,2500 0,037 6,803 
5 LEPÍCÍ MALTA 0,0030 0,880 0,003 





0,0100 0,850 0,012 
TLOUŠŤKA KONSTRUKCE CELKEM 








KOREKCE SOUČINITELE PROSTUPU 














ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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Tabulka 6  Součinitel prostupu tepla vnitřní nosné stěny SI 01 
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  (W.m-2.K-1) 
SI 
01 
VNITŘNÍ STĚNA NOSNÁ- DÍLNA 1.PP 













0,0100 0,850 0,012 
2 
ZDIVO TYPU THERM S 
INTEGROVANOU TI 




0,0100 0,850 0,012 
TLOUŠŤKA KONSTRUKCE 
CELKEM 






























ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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Tabulka 7 Součinitel prostupu tepla vnitřní nosné stěny SI 02 
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  (W.m-2.K-1) 
SI 
02 
VNITŘNÍ STĚNA NOSNÁ-ODPOČÍVÁRNA 1.PP 













0,0100 0,850 0,012 




0,0100 0,850 0,012 
TLOUŠŤKA KONSTRUKCE 
CELKEM 






























ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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Tabulka 8  Součinitel prostupu tepla podlahy přilehlé k zemině PE 01 
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  (W.m-2.K-1) 
PE 
01 
PODLAHA PŘILEHLÁ ZEMINĚ  












1 KERAMICKÁ DLAŽBA 0,010 1,010 0,010 
2 FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ MALTA 0,005 0,800 0,006 
3 HLOUBKOVÁ PENETRACE - - - 
4 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 0,003 0,880 0,003 
5 HLOUBKOVÁ PENETRACE - - - 
6 
PODLAHOVÝ DESKOVÝ PRVEK Z 
LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉHO 
SKELNÝMI VLÁKNY  
0,025 0,173 0,145 
7 RYCHLOTUHNOUCÍ PODSYP  0,030 0,120 0,250 
8 
TEPELNÁ IZOLACE Z TUHÉ 
POLYISOKYANURÁTOVÉ PĚNY 
(PIR) 
0,240 0,023 10,390 
9 
CEMENTOVÁ HMOTA PRO 
VYROVNÁNÍ PODLAH 
0,005 0,900 0,006 
10 
HI PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO 
ASFALTU S AL VLOŽKOU 
0,004 - - 
HI PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO 
ASFALTU SE SKELNOU VLOŽKOU 
0,004 - - 
11 PODKLADNÍ BETON 0,150 - - 
TLOUŠŤKA KONSTRUKCE CELKEM dT (m) 0,476 RT (m2.K/W) 10,979 
KOREKCE SOUČINITELE PROSTUPU 













ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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2. TEPELNÉ BILANCE 
Stěžejním tématem bakalářské práce je návrh tepelné a vlhkostní úpravy 
větracího a oběhového vzduchu v prostoru bazénové haly v zimním a letním období. 
Proto je nezbytně nutné provést tepelnou bilanci tohoto prostoru. Tepelné bilance 
zahrnují výpočet tepelných ztrát, vodních zisků a teplené zátěže místnosti 0102 
Bazén. 
2.1. Tepelné ztráty  
 
Uvažováno zjednodušeně dle starší ČSN EN 12831 Otopné soustavy v budovách - 
Výpočtová metoda pro tepelné ztráty. Novší, aktuálně platné, vydání ČSN EN 12831-
1 Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon 
pro vytápění, Modul M3-3, popisuje výpočet tepelných ztrát podrobněji a složitěji. 
2.1.1. Tepelná ztráta prostupem tepla stavebními konstrukcemi 
 
Tabulka 9 Tepelná ztráta prostupem tepla do venkovního prostředí-přímo 






























5,0625 0,85 1 4,303  
     HT,ie =  ∑k Ak.Ukc.ek 5,337   
 
Gw           -opravný součinitel na vliv spodní vody; je‐li předpokládaná hladina méně 
než 1 m od úrovně podlahy suterénu, uvažuje se 1,15. Jinak je roven 1 
fg1           -opravný součinitel, uvažující vliv roční změny průběhu venkovní teploty, 
stanovena národní hodnota 
Uekv,k         ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukce v kontaktu se zemi-
nou (s vlivem zeminy) – určeno interpolací tabulek v normě 
ČSN EN 12831 
 
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
 




Tabulka 10 Tepelná ztráta prostupem do venkovního prostředí -zeminou 
 
 






 O  
B´ 
234,6 64,12 7,317 
 
Tabulka 12 Opravný teplotní součinitel 
zahrnuje rozdíl mezi roční průměrnou venkovní teplotou a výp. venkovní 
teplotou 
  fg2= (Өint,i ‐Өm,e) / (Өint,i ‐Өe) 
n Өint,i Өm,e Өe fg2 























7,48 0,148 1,45 0,456349 1 0,733  
2 PE01 PODLAHA 30,24 0,145 1,45 0,456349 1 2,901  
     HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). 
fg1. fg2. Gw 
3,634  
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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2,99 0,215 0,438 0,282  
10 PI04 STROP 51,67 0,418 0,229 4,947  
     HT,ij =  ∑k Ak.Ukc.fij 11,68462  
 
  
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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Tabulka 14  Součinitel redukce teploty 
zahrnuje rozdíl mezi teplotou  
přilehlého prostoru a venkovní výpočtovou teplotou 
 fij= (Өint,i ‐Өj) / (Өint,i ‐Өe) 
n Өint,i Өu Өe fij 
1 31 22 -17 0,188 
2 31 22 -17 0,188 
3 31 10 -17 0,438 
4 31 20 -17 0,229 
5 31 20 -17 0,229 
6 31 22 -17 0,188 
7 31 22 -17 0,188 
8 31 10 -17 0,438 
9 31 10 -17 0,438 
10 31 20 -17 0,229 
 
Tabulka 15 Celková měrná tepelná ztráta prostupem tepla stavebními konstrukcemi 
 HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ig+ HT,ij 
HT,ie   HT,iue HT,ig HT,ij HT,i 
5,337 0,000 3,634 11,685 20,655 W/K 
 
Tabulka 16 Návrhová tepelná ztráta místnosti prostupem tepla stavebními konstrukcemi 
QT,i=HT,i * (θint,i‐ θe) 
HT,i θint,i θe  QT,i 









ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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2.1.2. Tepelná ztráta prostupem tepla ze vzduchu do vodní hladiny 
 
 Tabulka 17 Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla ze vzduchu do vodní hladiny 
 
2.1.3. Celkový návrhový tepelný výkon  
Tabulka 18 Celkový návrhový tepelný výkon  
Qtot, ,ZIMA=QT,i+Qhl= 1298,9 W 
   1,3 kW 
 
2.2. Vodní zisky  
 
Vodní zisky jsem určil dvěma způsoby. Prvý je použití programu Teruna a druhý 
využívá postup doporučovaný normou VDI 2089. Program počítá zatížení prostoru 
vodními a tepelnými zisky a na základě teploty, rychlosti proudení a relativní vlhkosti 
vnitřního vzduchu, a plochy hladiny a teploty vody v hlubině. Z důvodu neznalosti 
rychlosti proudění vzduchu nad hladinou vířivé vany jsem využil, pro určení 
hmotnostního množství odpařené vody, postup doporučovaný normou VDI 2089 
který závisí na teplotě, relativní vlhkosti a tlaku vzduchu v prostoru, tlaku vzduchu 
na hladině vody, teploty vody a v neposlední řadě na součiniteli přenosu hmoty β, 
kterého hodnoty jsou určeny pro jednotlivé charaktery provozu bazénu tabulkovými 
hodnotami. Pro porovnání výsledků jsem aplikoval tento výpočet taktéž na 
stanovení odparu z hladiny bazénu.  
 
 




 plocha hladiny  
Ahl (m2) 
tok citelného 
tepla Qhl (W/m2) 
Ahl,i*Qhl,i  
BAZÉN 16,51 15,62 257,89  
VÝŘIVKA 1,5 -47,09 
 0  
 (na stranu bezpečnou 
 zanedbávám) 
 
    Qhl,tot=∑iAhl,i*Qhl,i 260 W  
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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2.2.1. Použití programu Teruna 
 
 
Obrázek 28 Odpar bazénu dle programu Teruna 
 
Tabulka 19 Zatížení prostoru bazénu vodními zisky dle programu Teruna 
Mw,bazén,T 
4674,340  g/h 
1,298 g/s 
 








ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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2.2.2. Postup doporučovaný normou VDI 2089 
 
Tabulka 21  Odpar bazénu dle postupu doporučovaného normou VDI 2068 


























































































































































Tabulka 22  Zatížení prostoru bazénu vodními zisky dle postupu doporučovaného normou VDI 2086 
Mw,celkem=Mw,bazén+Mw,vířivka+Mw,sprchy+Mw,osoby  
Mw,bazén,VDI Mw,vířivka,VDI Mw,sprchy Mw,osoby Mw,VDI  
4359,0 2081,210 600 600 7640,239 7650 g/h 
1,211 0,578 0,167 0,167 2,125 g/s 
 
Tabulka 23 Zatížení vázaným teplem ve vodní páře dle VDI 2086 
Qw,celkem=Qw,bazén+Qw,vířivka+Qw,sprchy+Qw,osoby  
Qw,bazén,VDI Qw,vířivka,VDI Qw,sprchy Qw,osoby Qw  
3027 1445,285 417 417 5313 W 
 
Tabulka 24 Rozdíl zatížení prostoru bazénu vodními zisky 





ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
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Tabulka 25 Návrhové zatížení místnosti 102 Bazén vodními zisky 
Mw,celkem=Mw,bazén+Mw,vířivka+Mw,sprchy+Mw,osoby  
Mw,bazén,T Mw,vířivka,VDI Mw,sprchy Mw,osoby Mw,TOT  
4674 2081 600 600 7955,550 8000 g/h 
1,298 0,578 0,167 0,167 2,222 g/s 
 
Tabulka 26 Návrhové zatížení místnosti 102 Bazén vázaným teplem ve vodní páře 
Qw,celkem=Qw,bazén+Qw,vířivka+Qw,sprchy+Qw,osoby  
Qw,bazén,T Qw,vířivka,VDI Qw,sprchy Qw,osoby Qw,TOT  
3211 1445 417 417 5556 W 
        5,6 kW  
 
2.3. Tepelná zátěž   
2.3.1. Tepelná zátěž místnosti prostupem tepla ze vzduchu do vodní hladiny 
Protože  teplota vody na hranici mezní vrstvy je nižší než teplota vzduchu, dochází u 
vodní plochy bazénu ke příznivě působícímu efektu ochlazování prostoru bazénu. 
Tabulka 27  Tepelná zátěž místnosti prostupem tepla ze vzduchu do vodní hladiny 
 
  
 Qhl=∑iAhl,i*Qhl,i  
  
 plocha hladiny  
Ahl (m2) 
tok citelného 
tepla Qhl (W/m2) 
Ahl,i*Qhl,i  
BAZÉN 16,51 -15,62  -257,92 
 




    Qhl,tot=∑iAhl,i*Qhl,i -186,63 W 
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2.3.2. Tepelná zátěž místnosti okny 
 
Osluněná část okna: 𝑆𝑜𝑠=[𝑙𝑎−(𝑒1−𝑓)]∙[𝑙𝑏−(𝑒2−𝑔)] = [𝑙𝑎]∙[𝑙𝑏−(𝑒2−𝑔)] = [2]∙[2−(0,320−0,125)]= 3,610  [m2]  𝑒1=𝑐∙tan|𝛼−𝛾|= 0,25* tan (0)= 0        [m]  𝑒2=𝑑∙(tanℎ/cos|𝛼−𝛾|)=0,25*(tan(52°)/cos(0))= 0,320     [m] 
 
la  – šířka zasklení  
lb  – výška zasklení  
f  – odstup od svislé stínící překážky (šířka rámu)  
g  – odstup od vodorovné stínící překážky (šířka rámu)  
c  – hloubka okna (venkovní nadpraží)  
d  – hloubka okna (venkovní ostění)  𝑒1 – vodorovný stín 𝑒2 – svislý stín 𝛼 – azimut slunce  𝛾 – azimut stěny ℎ – výška slunce nad obzorem 
 
Tepelné zisky okna sluneční radiací: 
 𝑄𝑜𝑟=[𝑆𝑜𝑠∙𝐼𝑜∙𝑐0+(𝑆𝑜−𝑆𝑜𝑠)∙𝐼𝑜,𝑑𝑖𝑓]∙𝑠 =[3,610∙506∙1,15+(4−3,610)∙130] ∙ 0,38 =  817,52[W] 
 𝑆𝑜 – plocha zasklení 𝑆𝑜𝑠 – plocha osluněné části zasklení 
I0  – celková intenzita radiace procházející oknem ( JZ- 14:00) 
I0 dif  – intenzita difúzní radiace procházející oknem 
c0 – korekce na čistotu atmosféry pro venkovskou oblast 
s  – stínící součinitel  
 
Tepelné zisky okna konvekcí: 𝑄𝑜𝑘=𝑆𝑜𝑘∙𝑈𝑜∙(𝑡r−𝑡𝑖) = 5,0625 ∙ 0,85 ∙ (54,4-31) = 100,693    [W] 
 
ti – teplota interiéru  
tr – rovnocenná sluneční teplota vnějšího vzduchu pro určenou výpočtovou hodinu 
 
Celková tepelná zátěž okny:  
Qo=Qok+Qor= 820 + 100= 920       [W] 
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2.3.3. Tepelná zátěž vnějších stěn 
 
Těžká stěna  𝑄𝑠=𝑈𝑠∙𝑆∙(𝑡𝑟𝑚−𝑡𝑖) =0,159∙6,5∙(30,2-31)= -0,827 =0     [W] 
 
ti  – teplota interiéru  
trm  – průměrná rovnocenná sluneční teplota vnějšího vzduchu 
2.3.4. Tepelná zátěž vnitřních stěn 
Tabulka 28 Tepelná zátěž vnitřních stěn 










 Δtk,i Qsi,i 
1 SI02 STĚNA NOSNÁ-ODPOČÍVÁRNA 22,06 0,521 -5,000 -57,416 
2 DI02 DVEŘE- ODPOČÍVÁRNA 4,75 1,800 -5,000 -42,750 
3 SI01 STĚNA NOSNÁ- DÍLNA 20,3 0,215 -5,000 -21,846 
4 SI01 STĚNA NOSNÁ- FITNESS 12,25 0,215 -5,000 -13,183 
5 OI01  STĚNA PROSKLENÁ -FITNESS 3,19 1,100 -5,000 -17,545 
6 DI01 DVEŘE DO ŠATNY 2,5 2,100 -5,000 -26,250 
7 SI01 STĚNA NOSNÁ-ŠATNA 1,38 0,215 -5,000 -1,485 
8 OI01  STĚNA PROSKLENÁ- SCH. 6,83 1,100 -5,000 -37,565 
9 SI01 STĚNA NOSNÁ-SCHODIŠTĚ 2,99 0,215 -5,000 -3,218 
10 PI04 STROP 51,67 0,418 -5,000 -107,935 
   Qsi=∑i𝑈i∙Si∙(Δtk,i)=  -221,257 
Tabulka 29  Výpočet  Δtk,i 
n t,int,i tu  Δtk,i 
1 31 26 -5,000 
2 31 26 -5,000 
3 31 26 -5,000 
4 31 26 -5,000 
5 31 26 -5,000 
6 31 26 -5,000 
7 31 26 -5,000 
8 31 26 -5,000 
9 31 26 -5,000 
10 31 26 -5,000 
 
 
Teplota interiéru bazénové haly je celoročně uvažována vyšší než teploty okolitých 
místností proto nedochází ke vzniku tepené zátěže ale naopak k jejímu odvodu. 
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2.3.5. Zisky citelného tepla od osob  
 
QL= 𝑛𝑙∙6,2∙(36−𝑡𝑖) =4∙6,2∙ (36-31) = 124,0     [W] 
 
ti – teplota interiéru  
nl – počet osob 
2.3.6. Tepelné zisky od osvětlení 
 
Qsv=Ss∙Ps∙𝑐1∙𝑐2 [𝑊] = 48,65∙12∙0,6∙0,8= 280,2    [W] 
 
pozn.  V době výpočtu je uvažováno jen doplnkové podsvícení typu LED  
 
Ss – podlahová plocha zmenšená o přirozeně osvětlenou plochu u oken [m2].  
Ps – výkon osvětlení [W/m2]  
c1 – součinitel současnosti požívání svítidel [-]  
c2 – zbytkový součinitel [-] 




Celková tepelná zátěž místnosti 
Qcit,LÉTO = Qhl + Qo+ Qs+ Qsi + QL + Qsv kW 
Qcit,LÉTO = (-185) + 940 + (-0) + (-220) + 125 + 280= 920 W = 0,920 kW 
 
Qváz,LÉTO= Qw=  5,6 kW 
 
Qcit,LÉTO+ Qváz,LÉTO = Qtot, LÉTO 
 
0,92 + 5,60 = 6520 = 6,5kW 
 
 
1.1. Výsledek tepelných bilancí 
Celkové tepelné ztráty  Qtot, ZIMA = 1,4  kW 
Celkové vodní zisky   Mw,tot  = 8,0  kg/h 
Celková tepelná zátěž  Qcit, LÉTO = 0,9 kW 
Qváz, LÉTO = 5.6 kW 
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2. PRŮTOKY VZDUCHU, TLAKOVÉ POMĚRY 
2.1. Pracovní rozdíl teplot vzduchu VZT 2 
Požadovaný maximální rozdíl teplot v létě:  Δtk,LÉTO=ti-tp=31-23= 8°C 
Požadovaný maximální rozdíl teplot v zimě:  Δtk,ZIMA= tp-ti=40 -34-= 16°C 
 
2.2. Přívod VZT 2-stanovení průtoku, teploty a měrné vlhkosti vzduchu 
Léto: 
Vpl=(QL/ ρ*c* Δtk,LÉTO) =(6,5/ 1,2*1010*8)=0,67 m3/s  ⇒ 2400 m3/h 
          
Zima: 
Vp,z=(Qz/ ρ*c* Δtk,ZIMA) =(1400/ 1,2*1010*6)=0,19 m3/s=       693 m3/h 
 
Přepočet rozdílu telot v zimě (z důvodu celoročního konstantního průtoku) :  
Δtk,ZIMA =(Qz/ ρ*c* Vp) =(1400/ 1,2*1010*0,67)= 1,72 °C  
 
Požadovaná teplota přívodního vzduchu v zimě: 
 tp,ZIMA=  ti + Δtk,ZIMA = 31+1,72= 32,72°C ⇒ 33°C 
 
Požadovaná teplota přívodního vzduchu v létě: 
tp,LÉTO= ti - Δtk,LÉTO – ΔtVENT+PP = 31-8-1= 22 °C  
ΔtVENT+PP – přirážka na zisky přívodního potrubí (prosup izolací potrubí) a zisky od 
ventilátoru umístěného v proudu přiváděného vzduchu, stanoveno odborným od-
hadem 
 
Požadovaná maximální měrná vhkost přívodního vzduchu celoročně: 
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2.2.1. Čerstvý vzduch 
Při výpočtu průtoků čerstvého vzduchu rozhoduje požadovaná intenzita větrání  ob-
jemu vzduchu v místnosti nebo požadavek na dávku čerstvého vzduchu pro jednot-
livé osoby. Z důvodu neznalosti technologie úpravy bazénové vody, tedy množství je 
proveden v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb. a o stanovení hygienických poža-

























Entalpie vzduchu: ℎ=1,01∙𝑡+(2500+1,872∙𝑡)∙𝑥 
 
xe,L=(h-1,01t) / (2500+1,872t) 
xe,L=(65-1,01*32,5) / (2500+1,872*32,5) 
xe,L=0,01256 kg/kgs.v. = 12,6 g/ kgs.v. 
 
(100% venkovního vzduchu, 0% cirkulačního) 
Mw,ve = Vp*ρ*(xo-xe) 
Mw,ve = 2400*1,2*(14.1- 12,6) 
Mw,ve = g/h 
 
Mw,ve <  Mw 



























145,44 4 2 291 25 100 
Teplé období roku 
Percentil 
 (procento  
výskytu) 
t h 
[%] [°C] [kJ/kg s.v.] 
99,0 32,5 65,0 
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Vc=Vp-Ve =2400-291=2109  m3/h 
2109/2400= 0,88 
Maximální procento směšování je 85%  dle   88%  > 85%  
 ⇒ 15% venkovního vzduchu,  85% cirkulačního 
Mw,ve = Vp*ρ*(xo-xe) 
Mw,ve = 360*1,2*(14.1- 12,6) 
Mw,ve = 648 g/h << 8000 g/h 
 ⇒ 50% venkovního vzduchu, 50% cirkulačního z důvodu letního odvlhčování 
Mw,ve = Vp*ρ*(xo-xe) 
Mw,ve = 1200*1,2*(14.1- 12,6) 
Mw,ve = 2160 g/h 
 
 Cirkulační: 0% ⇒ 2400*0=0 m3/h 
 Čerstvý: 100 % ⇒ 2400 - 0= 2400  m3/h 
  
2.3. Odvod VZT 2 -stanovení průtoku vzduchu  
Vo=Vpl*1,05= 2500 m3/h 
Z důvodu zamezení šíření agencí z prostoru bazénu musí být odváděné množství 
vzduchu vyšší než příváděné aby byl daný prostor v podtlaku. Tento rozdíl bude 
dotován zařízením VZT 2. Z místnosti 0101 Odpočívárna objemem vzduchu 50m3/h  
a  z místnosti 0108 Šatna objemem vzduchu 50m3/h. 
2.4. Přívod VZT 1-stanovení průtoku, teploty a měrné vlhkosti vzduchu 
- viz komplexní tabulka místností a technická zpráva 
2.5. Odvod VZT 1 -stanovení průtoku vzduchu  
-viz komplexní tabulka místností a technická zpráva 
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3. TLAKOVÉ POMĚRY  
 
Obrázek 29 Legenda tlakových poměrů 1.PP 
 
Nejdůležitější je udržení bazénové haly v podtlaku vůči přilehlým prostorům tak, aby 
bylo zamezeno šíření agencií mimo prostor bazénu v jakémkoli provozním režimu. 
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Obrázek 30 Legenda tlakových poměrů 1.NP 
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4. DISTRIBUCE VZDUCHU 
V zimě je zóna bazénové haly řešena tím způsobem, že je přiváděn teplý, suchý a 
odvlhčený vzduch podél ochlazovaných konstrukcí tak, aby bylo zabráněno vzniku 
kondenzace a následnému bujení mikroorganizmů a znehodnocení technických 
parametrů stavebních konstrukcí. Odvod vzduchu je realizován nad vodní plochou 
bazénu a vířivé vany a ve sprchách, které jsou součástí prostoru bazénu. 
Vzhledem k tomu, že je tato zóna v podtlaku k přilehlým prostorům, dochází tím 
k zabránění šíření nežádoucích pachů v rámci objektu. Úhrada přisávaného vzduchu 
probíhá přirozeně z přilehlých prostor přes dveřní a stěnovou mřížku. 
4.1. Distribuční elementy pro přívod vzduchu zařízení VZT2 
 
 
Obrázek 32 Štěrbinová výusť SLS a její rozměry- lineární provedení 
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Obrázek 34 Uchycení výustě SLS v plenum boxu SPS 
 
 
Obrázek 35 Spojování dvou štěrbin 
 
Obrázek 36 Stanovení velikosti štěrbinové výustě 
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Obrázek 37 Plenum box SLS a jeho rozměry 
 
 
Obrázek 38 Rychlost přívodního proudu vzduchu  
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Obrázek 40 Korekční faktor pro přívodní výustky 
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Obrázek 42 Korekce dofuku štěrbinové výustě 
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Tabulka 30 Přehled přívodních elementů pro VZT2 
 
 
Obrázek 43 Schématické znázornění distribuce vzduchu v bazénové hale 
Přívod vzduchu VZT č.2 místnost č. 0102 BAZÉN 
Průtok přivádě-
ného vzduchu Vp 
2400 m3/h   
délka štěrbinových 
výustí  (lep) 
16,65 m   
Průtok 1 m ele-
mentu (Vp1) 
144 (m3/h)/m Vp1=Vp/lep 
TYP VÝUSTĚ SLS14 4 štěrbiny фD 200 mm 
Směr proudení   
vk 1,2 m/s 
L0,2,1m 0,6 m 
cL0,2 1,2 - 
L0,2 0,72 m 
Lw,L=1m 10 dB(A) 
ΔLw,L=1m 8 dB(A)/m 
Lw,L,8m 18 dB(A) 
Δp,L=1m 2 Pa/m 
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4.2. Distribuční elementy pro odvod vzduchu zařízení VZT 2 
 
 
Obrázek 44 Odvodní nerezový talířový ventil 
 
Obrázek 45 Stanovení velikosti odvodních nerezových talířových ventilů 
 
 
Obrázek 46 Akustický výkon a tlaková ztráta pro talířový ventil  фD 160 mm 
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Obrázek 47 Akustický výkon a tlaková ztráta pro talířový ventil  фD 200 mm 
 
Tabulka 31 Přehled přívodních elementů pro VZT2 
  
Odvod vzduchu VZT č.2 místnost č. 0102 BAZÉN 
Průtok odváděného 
vzduchu Vo 
2500  m3/h  
TYP VÝUSTĚ DVI200/nerez DVI160/nerez  
 Kovový talířový ventil Kovový talířový ventil  
 фD 200 mm / 11 ks фD 160 mm / 2 ks  
Průtoky 205*8 + 220*3 2*100   m3/h  
Δp 38 30 Pa 
Lw,A 20 18 dB(A) 
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4.3. Distribuční elementy pro přívod vzduchu zařízení VZT 1 
 
 
Obrázek 48 Stanovení velikosti přívodních talířových ventilů 
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Tabulka 32  Přehled přívodních elementů pro VZT1 
 
4.4. Distribuční elementy pro odvod vzduchu zařízení VZT 1 
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5. DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ A TLAKOVÁ ZTRÁTA 
5.1. Podklady pro dimenzování 
 
Ekvivalentní délka ohybného potrubí: 
L´= Q*(D/3600) 
L´= Ekvivalentní délka [m] 
Q= Koeficient pro ztrátu v ohybu 
D= Průměr potrubí [mm] 
 
Obrázek 50 Koeficient pro ztrátu v ohybu 
 
 
Obrázek 51  Tlaková ztráta třením v závislosti na velikosti potrubí a rychlosti proudění vzduchu 
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
 









Obrázek 53 Venkovní protidešťová žaluzie a její rozměry 
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Obrázek 54 Stanovení rozměrů a odpovídající průtočné plochy venkovní protidešťové žaluzie 
 
Obrázek 55 Stanovení tlakové ztráty protidešťové žaluzie 
Tabulka 33  Venkovní protidešťová žaluzie 
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
 





Stěnová mřížka se sítí proti 
hmyzu, Eloxovaný hliník 
Δp  32  Pa  
 Vp 2225 m3/h   
 
 
Obrázek 56 Venkovní výfuková hlavice 
 
Tabulka 34 Venkovní výfuková hlavice 
VENKOVNÍ VÝFUKOVÝ 
ELEMENT 
204.VH 400 L 
Výfuková hlavice - s 
ochranou potrubí před 
deštěm 
Δp -  Pa  
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5.2. Dimenzování potrubí a tlakové ztráty pro zařízení VZT 2- přívod 
 
Tabulka 35 Dimenzační tabulka VZT 2- Přívod
 
  Schéma dimenzování – viz Příloha  
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Tabulka 36 Dimenzační tabulka VZT 2- Přívod
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Tabulka 37 Dimenzační tabulka VZT 2- Přívod
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5.3. Dimenzování potrubí a tlakové ztráty pro zařízení VZT 2- odvod 
 
Tabulka 38 Dimenzační tabulka VZT 2- Odvod 
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Tabulka 39 Dimenzační tabulka VZT 2- Odvod 
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5.4. Dimenzování potrubí a tlakové ztráty pro zařízení VZT 1- přívod 
  
Tabulka 40 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod 
 
Tabulka 41 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod
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Tabulka 42 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod 
 
Tabulka 43 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod
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Tabulka 44 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod 
 
Tabulka 45 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod
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Tabulka 46 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod 
 
Tabulka 47 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod
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Tabulka 48 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod 
  
Tabulka 49 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod 
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Tabulka 50 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod 
  
Tabulka 51 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod 
 
Tabulka 52 Dimenzační tabulka VZT 1- Přívod 
 
Schéma dimenzování – viz Příloha  
 
ČÁST B-VÝPOČTOVÁ ČÁST        Patrik Čaniga 
 




5.5. Dimenzování potrubí a tlakové ztráty pro zařízení VZT 1- odvod 
  
Tabulka 53 Dimenzační tabulka VZT 1- Odvod 
  
Tabulka 54 Dimenzační tabulka VZT 1- Odvod 
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Tabulka 55 Dimenzační tabulka VZT 1- Odvod 
  
Tabulka 56 Dimenzační tabulka VZT 1- Odvod
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Tabulka 57 Dimenzační tabulka VZT 1- Odvod 
  
Tabulka 58 Dimenzační tabulka VZT 1- Odvod
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Tabulka 59 Dimenzační tabulka VZT 1- Odvod 
  
 
Tabulka 60 Dimenzační tabulka VZT 1- Odvod 
 
 
Tabulka 61 Dimenzační tabulka VZT 1- Odvod 
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6. NÁVRH VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
6.1. Technická specifikace zařízení VZT 2 
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6.2. Technická specifikace zařízení VZT 1 
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6.3. Technická specifikace zařízení VZT 4  
Recirkulační digestoř Gorenje WHC623E14X pro odvod mastnoty s vodních par 
odpařujících se nad varnou plochou v místnosti 102 Kuchyň s jídelnou. 
Popis (14) zařízení:  
• Komínový odsavač par  
• Odtah nebo recirkulace  
• Energetická třída: C  
• Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel  
• Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel  
• Třída účinnosti osvětlení: A  
• Třída účinnosti filtrace tuku: A  
• Třída účinnosti dynamiky tekutin: E  
• Maximální výkon při odtahu: 408 m3/h  
• Průměr odtahu: 15 cm  
• Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 250 m3/h  
• Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 348 m3/h  
• Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 408 m3/h  
• Mechanické ovládání  
• Nastavení ovládání: Ovládání knoflíky  
• Počet stupňů výkonu: 3  
• Druh osvětlení: LED  
• Spínač osvětlení ON/OFF  
• Osvětlení: 2  
• Výkon osvětlení: 6 W  
• Tukový filtr: Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou  
• Uhlíkový filtr: 315275  
• Typ motoru: Kondenzátorový motor  
• Počet motorů: 1  
• Zpětná klapka: 150 mm  
• Úroveň hluku (max.): 65 dB  
• Výška: 250 mm  
• Minimální výška komínu: 545 mm  
• Maximální výška komínu: 875 mm  
• Roční spotřeba energie: 61,5 kWh  
• Rozměry (šxvxh): 60 × 25 × 50 cm  
• Rozměry zabaleného spotřebiče (šxvxh): 64,5 × 63,7 × 36,5 cm  
• Netto váha: 8,6 kg Brutto váha: 11,2 kg  
• Příkon: 126 W 
• Šířka (cm) 60   
• Hloubka (cm) 50   
• Výška Do 100 cm   
• Výška 101 - 145 cm   
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7. ÚTLUM HLUKU 
- přirozený útlum nebude na stranu bezpečnou uvažován  
- bazénová jednotka je, kvůli nekončícímu fyzikálnímu ději, odparu z vodní hladiny, 
v nepřetržitém celoročním provozu 
-základní hladina akustického tlaku LAeq,T = 50 + K 
-pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb odčítá korekce-10 dB 
-NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení 
vlády č. 217/2016 Sb; 
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7.1. VÝPOČET HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU VE VOLNÉM PROSTORU 
 
  
Obrázek 57 Znázornění šíření zvuku do exteriéru -společné sání 
 
 
Tabulka 62 Výpočet hladiny akustického tlaku -společné sání (19) 
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Obrázek 58 Technická specifikace navrženého tlumiče -společné sání 
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Obrázek 59 Znázornění šíření zvuku do exteriéru -společný výfuk 
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7.2. Hladina akustického tlaku v místnosti 0102 BAZÉN 
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Obrázek 62 Technická specifikace navrženého tlumiče - přivod VZT 2 
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Obrázek 63 Výpočet hladiny akustického tlaku -odvod VZT 2 (19) 
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Obrázek 64 Technická specifikace navrženého tlumiče - odvod VZT 2 
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8. IZOLACE VZT POTRUBÍ 
8.1. Návrh izolace pro VZT 1 
Potrubí pro přívod vzduchu bude obaleno tepelně- akustickou izolací tl. 40 mm 
pouze v místnostech 0101 Odpočívárna a 0102 Bazén.  Viz výkresová dokumentace.  
 
8.2. Návrh izolace pro VZT 2 
Potrubí pro přívod vzduchu bude v celé délce obaleno tepelně- akustickou izolací 
tl. 60 mm.  Potrubí pro odvod vzduchu bude od strojovny až po klimatizovanou zónu 
(bazénové halu) obaleno tepelně- akustickou izolací tl. 60 mm.  Viz výkresová doku-
mentace.  
 
Společné sání a výfuk jednotek bude izolován nenasákavou izolací (kaučuk) 
tl. 60 mm. Výfuk nad střechou objektu bude izolovaný izolací tl. 60 mm která bude 
následně oplechována. U všech zařízení bude provedena hluková izolace od jed-
notky po tlumič. Je nutné dbát na precizní provedení izolací. 
 
 
8.3. Posouzení povrchové kondenzace 
 
Obrázek 65 Posouzení povrchové kondenzace v programu Teruna  
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Obrázek 66 Posouzení povrchové kondenzace v programu Teruna 
Upozornění  na riziko kondenzace upozorňuje na to že za určitých podmínek ( mírná 
odchylka od návrhové relativní vlhkosti nebo součinitele přestupu tepla ) může 
vzniknout na příslušném povrchu ke vzniku kondenzátu. 
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Obrázek 67 Posouzení povrchové kondenzace v programu Teruna 
 
Obrázek 68 Posouzení povrchové kondenzace v programu Teruna 
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Obrázek 69 Posouzení povrchové kondenzace v programu Teruna 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1.1. ÚVOD 
 
Předmětem této projektové dokumentace je návrh vzduchotechnického (dál jen 
VZT) systému v rodinném domě se soukromým vnitřním bazénem. Tento objekt se 
nachází v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm. Při návrhu se počítá s jeho 
obsazením čtyřmi osobami. Vzduchotechnická zařízení navržená v rámci tohoto 
projektu mají za cíl zajistit, aby požadované mikroklimatické podmínky v objektu 
byly v souladu jak s vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
tak i s požárními a hygienickými předpisy. 
 
1.2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI 
Podkladem pro projektovou dokumentaci byl BIM model stavební části. Z něj byly 
vyexportovány slepé matrice půdorysů a svislých řezů. 
 
Pro vypracování návrhu VZT systému byly použity následující normy, nařízení vlády, 
vyhlášky a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení: 
− ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy 
obytných budov; 
− ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu; 
− ČSN EN 1886 Větrání budov – Potrubní prvky – Mechanické vlastnosti; 
− ČSN EN 1505 Větrání budov – Kovové plechové potrubí a armatury 
pravoúhlého průřezu – Rozměry; 
− ČSN EN 15780 Větraní budov – Vzduchovody – Čistota vzduchotechnických 
zařízení; 
− ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty; 
− ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování; 
− ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zaříze-
ním; 
− ČSN 730540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie; 
− ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky; 
− ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin; 
− nařízení Komise (EU) – Požadavky na ecodesign větracích jednotek 2018; 
− NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb; 
− vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygie-
nické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 
venkovních hracích ploch; 
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− vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzi-
kálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb; 
− Vyhláška 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technic-
kých požadavcích na stavby; 
− REMAK a.s. – podklady výrobce, návrhový program AeroCAD; 
− MANDÍK a.s. – podklady výrobce; 
− Systemair a.s. – podklady výrobce; 
− Elektrodesign ventilátory spol. s r.o. – podklady výrobce; 
− Lindab s.r.o. – podklady výrobce, návrhový program LindQST; 
− ISOVER a.s. – podklady výrobce. 
 
1.3. VYPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKYCH POMĚRŮ 
 
 
Místo:     Rožnov pod Radhostěm 
Nadmořská výška:    502 m. n. m.  
Normální tlak vzduchu :  98 kPa 
Výpočtová teplota vzduchu:  léto: +32,5 °C; zima: –19,4 °C  




Rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně je maximálně 0,2 m/s. Vzhledem k cha-
rakteru obsluhovaného prostoru se uvažuje o provozu zařízení během noci v útlu-
movém režimu. Teplota bazénové vody je stanovena na 29 °C, zatímco ta v bazénové 











1.4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 
MÍSTNOST LÉTO ZIMA 
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0101 ODPOČÍVÁRNA 2 24 50 22 50 
0102 BAZÉN 4 31 50 31 50 
0103 + 0112 SCHODIŠTĚ - 26 50 15 40 
0104 WC - 26 50 15 40 
0105 TECHNICKÁ 
MÍSTNOST 
- 26 50 15 40 
0106 PRÁDELNA 1 26 50 15 50 
0107 SKLEP - 26 50 10 40 
0108 ŠATNA 2 26 50 22 50 
0109 FITNESS 2 26 50 20 40 
0111 STROJOVNA - 26 50 15 40 
0112 CHODBA - 26 50 15 40 
0113 DÍLNA 2 26 50 10 40 
0114 SAUNA 2 26 50–
90 
18 40–
90        
101 OBÝVACÍ 
POKOJ 
6 26 50 20 40 
102 KUCHYŇ 
S JÍDELNOU 
8 26 50 20 40 
103 SCHODIŠTĚ - 26 50 15 40 
103 ŠPÍZ - 20 40 10 30 
104 KOUPELNA - 26 65 24 65 
105 ŠATNÍK - 26 50 15 40 
106 POKOJ 
PRO HOSTY 
2 26 50 20 40 
107 CHODBA - 26 50 18 40 
108 WC - 26 50 15 40 
109 ŠATNÍK - 26 50 15 40 
111 GARÁŽ - 26 50 5 30 
       
201 CHODBA - 26 50 18 40 
202 KOUPELNA - 26 65 24 65 
203 LOŽNICE 2 26 50 20 40 
204 DĚTSKÝ POKOJ 1 26 50 20 40 
205 KOUPELNA - 26 65 24 65 
206 DĚTSKÝ POKOJ 1 26 50 20 40 
207 STUDOVNA 2 26 50 20 40 
208 PRACOVNA 2 26 50 20 40 
 
1.5. ZÁKLADNÍ KONCEPČNI ŘEŠENÍ 
Pro zadaný objekt je navrženo převážně nucené větrání, jež bude zajištěno dvěma 
centrálními vzduchotechnickými jednotkami umístěnými v místnosti 0111 
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Strojovna. Místnosti 111 Garáž, 103 Špíz a 0113 Dílna budou větrány přirozeně 
prostřednictvím dvojice stěnových ventilů.  
Bazénová VZT jednotka má za cíl udržet bazénovou halu v podtlaku vůči přilehlým 
prostorům tak, aby bylo zamezeno šíření agencií mimo bazénovou halu. Úhradu 
vzduchu z okolních prostorů zabezpečuje VZT jednotka obsluhující obytnou část 
a příslušenství domu.  
Prostory hygienického zázemí budou podtlakově větrány s úhradou vzduchu 
z okolních prostorů. 
Místnosti 0101 Odpočívárna a 103 Špíz budou samostatně dochlazovány 
klimatizačním zařízením typu fan-coil, jež bude dodáno profesí CHL. 
1.6. HYGIENICKÉ VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE 
Množství čerstvého vzduchu v bazénové hale odpovídá 50 % z množství přívodního 
vzduchu, což bezpečně převyšuje požadavek na hygienickou dávku čerstvého 
vzduchu a taky minimální intenzitu větrání danou vyhláškou č. 135/2004 Sb., která 
stanovuje hygienické požadavky na koupaliště. Pro přesné posouzení ředění 
koncentrací škodlivin v bazénové hale je nutné znát způsob chemické úpravy vody.  
Množství čerstvého vzduchu v obytné části a příslušenství odpovídá hygienické 
dávce čerstvého vzduchu. 
1.7. TECHNOLOGICKÉ VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ 
V místnosti 0113 Dílna, nebo její části, se předpokládá umístění blíže 
nespecifikované bazénové techniky a bazénové chemie. V případě vzniku požadavku 
na větší průtok větracího vzduchu, který by nebylo možné zajistit přirozeným 
větráním, je nutné nadimenzovat samostatný odtahový ventilátor. Dodávka 
technologie bazénové vody. 
1.8. ENERGETICKÉ ZDROJE 
Níže je uvedeno využití jednotlivých energetických zdrojů.  
Elektrická energie: 
− pohon elektromotorů centrálních vzduchotechnických jednotek, digestoře 
a čerpadel rozvodů tepla a chladu; 
− základní ochrana před dotykovým napětím; 
− rozvodná soustava 3/N/PE, 50 Hz, 400 V /230 V. 
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Tepelná energie: 
− ohřev vzduchu pomocí teplovodních výměníků VZT jednotek o teplotním 
spádu 70/45 °C (výrobu topné vody zajistí profese ÚT); 
− chlazení vzduchu prostřednictvím teplovodních výměníků VZT jednotek 
zásobené chladící vodou o teplotním spádu 7/13 °C (výrobu chladící vody 
zajistí profese CHL). 
1.9. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
1.9.1.  KONCEPCE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
Pro umístění VZT jednotek je nutné zřícení centrální strojovny v 1. PP. V ní bude 
umístěno centrální sání a výfuk vzduchu formou sací protidešťové žaluzie osazené 
v obvodové stěně orientované do zahrady a výfukové hlavice vyvedené nad plochou 
střechu objektu. 
Přístup na střechu k výfukové hlavici bude na chodbě v posledním nadzemním 
podlaží formou výlezu, jenž bude dodán profesí STAVBA. 
Navržená KLM zařízení jsou rozdělena do následujících funkčních celků: 
Zařízení č. 1 – Teplovzdušné větrání obytné části a příslušenství 
Pro nucené větrání obytné části a příslušenství je navržena kompaktní jednotka 
CAKE VZ-2 od společnosti REMAK s kaskádní regulací teploty, vlhkosti a kvality 
vzduchu hodnocené dle hladiny CO2 v prostoru. Jednotka podporuje webové 
ovládání + existuje mobilní aplikace pro OS Android. 
 Složení VZT jednotky je následující: 
• fitrace –přívod pomocí rámečkového filtru třídy filtrace F7 dle EN 779, 
odvod rámečkovým filtrem třídy filtrace M5 dle EN 779;  
• přívodní a odvodní ventilátor – nominální výkon motoru 0,50 kW; 
• systém zpětného získávání tepla – deskový výměník; 
• vodní ohřívač – teplotní spád 70/45 °C; 
• vodní chladič – teplotní spád 7/13 °C; 
• regulační klapky; 
• tlumící vložky. 
 
Tato zóna je řešena tak, že do prostoru obytných a pobytových je vzduch přetlakově 
přiváděn a následně odváděn přes přilehlé prostory sociálního a technického 
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zázemí. Tím dochází k zabránění šíření nežádoucích pachů v rámci této zóny a 
optimalizaci objemu větracího vzduch. 
Z estetických a hygienických důvodů budou rozvody skryty v podhledu, čímž bude 
také zamezeno kondenzaci a růstu plísní. Zatímco rozvody VZT zařízení č. 1 budou 
z pozinku/hliníku, plášť bude z pozinkovaného plechu. Distribučními prvky 
pro přívod i odvod vzduchu jsou talířové ventily a mřížky. 
Regulaci a ovládání zajistí profese MaR. Provoz VZT jednotky na plný výkon se 
předpokládá v době mezi 7 až 22 hodinou. Mimo tuto dobu bude zařízení 
v útlumovém režimu. Ochrana přívodního i odvodního ventilátoru proti přetížení je 
elektronická a řízení ventilátorů probíhá v 5 stupních. 
V zimním období je venkovní vzduch předehříván v deskovém rekuperátoru 
o výkonu 11,4 kWs účinností 84 % a následně dohříván v teplovodním ohřívači 
o výkonu 2,4 kW na požadovanou teplotu přívodního vzduchu, jíž je 21 °C (o 1 K vyšší 
než uvažována teplota v obytné místnosti, což přispívá k pokrytí tepelných ztrát). 
Pokrytí tepelných ztrát objektu zajišťuje profese ÚT. 
Během letního období je venkovní vzduch nejdřív předchlazen v deskovém 
rekuperátoru o výkonu 1,7 kW s účinností 75 % a poté ochlazen na teplovodním 
chladiči na požadovanou teplotu přívodního vzduchu, jíž je 24 °C (o 2 K nižší než 
uvažována teplota v obytné místnosti, čím jednotka VZT přispívá k pokrytí tepelné 
zátěže). V tomto období je teplota v obytné části budovy mimo místnosti 
s dodatečným chlazením typu fan-coil, které zabezpečuje profese CHL, bez garance. 
Zařízení č. 2 – Klimatizace bazénové haly 
Pro klimatizaci bazénové haly je navržena bazénová jednotka AeroMaster XP 04 Pool 
od společnosti REMAK.  
 VZT jednotka má následujícím složení: 
• filtrace –rámečkový filtr třídy filtrace M5 dle EN 779; 
• ventilátor – nominální výkon motoru je 2,5 kW pro přívod a 1,4 kW 
pro odvod; 
• systém zpětného získávání tepla – deskový výměník; 
• vodní ohřívač – teplotní spád 70/45 °C ; 
• vodní chladič – teplotní spád 7/13 °C; 
• reverzibilní tepelné čerpadlo (kompresorová jednotka, 2x přímý výparník / 
kondenzátor); 
• regulační, uzavírací, směšovací a obtokové klapky; 
• tlumící vložky. 
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Z estetických a hygienických důvodů a pro zamezení kondenzace a růstu plísní 
budou rozvody skryty v SDK podhledu. Co se týče materiálů, rozvody VZT zařízení 
č. 2 budou z nerezu/hliníku/PVC a plášť z komaxitovaného plechu. Distribučními 
prvky pro přívod a odvod vzduchu jsou štěrbinové výústě a talířové ventily. 
V zimě je tato zóna řešena tím způsobem, že do prostoru bazénové haly je přiváděn 
teplý, suchý a odvlhčený vzduch podél ochlazovaných konstrukcí tak, aby bylo 
zabráněno vzniku kondenzace a následnému bujení mikroorganizmů 
a znehodnocení technických parametrů stavebních konstrukcí. Odvod vzduchu je 
realizován nad vodní plochou bazénu a vířivé vany a ve sprchách, které jsou součástí 
prostoru bazénu. 
Vzhledem k tomu, že je tato zóna v podtlaku k přilehlým prostorům, dochází tím 
k zabránění šíření nežádoucích pachů v rámci objektu. Úhrada přisávaného vzduchu 
probíhá přirozeně z přilehlých prostor přes podřezané dveře / dveřní mřížku a 
stěnovou mřížku. 
V místnosti 0114 Sauna je navržen jeden odvodní talířový ventil. Před odvodní 
vyústkou v sauně a na odvodní větvi, která odvádí vzduch nad vodní hladinou vířivé 
vany, jsou osazeny klapky s elektronickým servopohonem s dvoubodovým řízením 
které, budou provozovány v navzájem opačných režimech.  
V době úklidu sauny, kdy je potřeba odsávat odpadní vzduch, bude tato těsná klapka 
v otevřené poloze, zatímco mimo ní bude zavřená. Je nutné dbát na těsné provedení 
klapky před odvodní vyústkou v sauně, aby nedocházelo v době provozu sauny 
k nežádoucímu narušování termoregulačních vrstev osob v sauně. 
Zařízení č. 3 – Zdroj chladu 
Systém vodního chlazení VZT 3, jenž obsluhuje místnosti 0101 Odpočívárna a 103 
Špíz a také oba vodní chladiče vzduchotechnických jednotek VZT 1 a VZT 2, není 
obsahem této práce a bude dodán profesí CHL. Toto zařízení musí svým výkonem 
pokrýt spotřebu všech vzduchotechnických a klimatizačních zařízení – výkon 
teplovodního výměníku (chladiče) VZT zařízení č. 1 je 1,8 kW a výkon teplovodního 
výměníku (chladiče), VZT zařízení č. 1 je 10,3 kW. 
Zařízení č. 4 – Digestoř 
V místnosti 102 Kuchyň s jídelnou bude nad sporákem osazena digestoř pro odvod 
mastnoty a vodních par odpařujících se nad varnou plochou. Jedná se o recirkulační 
digestoř s autonomním spouštěním, u které se musí podle signálu na zařízení 
vyměňovat uhlíkové filtry a podle pokynů výrobce čistit tukové filtry. Silové napojení 
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digestoře zabezpečuje profese ELE zřízením elektrické zásuvky v podhledu nad 
digestoří. 
1.10. NÁROKY NA ENERGIE 
Pro zajištění chodu všech VZT zařízení je nutno zabezpečit zdroje energií uvedené 
v tabulce níže. 
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1.11. MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA 
Obě VZT jednotky budou dodány s řídicím a silovým rozvaděčem v podobě řídicí 
jednotky, jež slouží pro decentrální regulaci VZT zařízení.  
Základními funkčními parametry systému měření a regulace jsou: 
• ovládání ventilátorů frekvenčním měničem, silové napojení ovládaných 
zařízení; 
• regulace účinnosti tepelného čerpadla (COP); 
• regulace letního odvlhčování řízením výkonu teplovodního chladiče 
a tepelného čerpadla; 
• řízení protimrazové ochrany (PMO) deskového výměníku nastavováním 
obtokové klapky; 
• PMO teplovodního výměníku – měření na straně vzduchu i vody; 
• osazení čidel teploty a vlhkosti vzduchu na VZT systémech podle požadavku; 
• umístění teplotních a vlhkostních čidel do exteriéru a interiéru; 
• osazení čidla CO2 pro regulaci dle kvality vzduchu; 
• ovládání uzavíracích klapek na jednotce; 
• hláška pro kotelnu (požadavek na teplo); 
• signalizace bezporuchového chodu ventilátorů (měření diferenčního tlaku); 
• měření a signalizace tlakové ztráty filtrů; 
• připojení regulace a signalizace stavu všech zařízení na centrální stanoviště. 
1.12. PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ 
Do rozvodných tras potrubí budou pro dodržení hlukových limitů vloženy tlumiče 
hluku ve směru do interiéru i exteriéru (do větraných místností venkovního 
prostoru), jež budou minimalizovat hlukovou zátěž do okolních prostor. 
Všechny točivé stroje (tj. jednotky, ventilátory) budou pružně uloženy. Veškeré 
vzduchovody budou napojeny na ventilátory přes tlumicí vložky. Každý prostup VZT 
potrubí stavební konstrukcí bude obložen a dotěsněn izolací.  
1.13. IZOLACE A NÁTĚRY 
VZT 1: 
Potrubí pro přívod vzduchu bude obaleno tepelně-akustickou izolací s tloušť-
kou 40 mm, a to pouze v místnostech 0101 Odpočívárna a 0102 Bazén.  
 
VZT 2: 
Potrubí pro přívod vzduchu bude v celé délce obaleno tepelně-akustickou 60mm 
izolací. Potrubí pro odvod vzduchu bude od strojovny až po klimatizovanou zónu (tj. 
bazénové halu) obaleno tepelně-akustickou izolací s tloušťkou 60 mm (viz výkresová 
dokumentace). 
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Společné sání a výfuk jednotek bude izolován nenasákavou izolací (kaučuk) s tloušť-
kou 60 mm. Výfuk nad střechou objektu bude izolován 60mm izolací, jež bude ná-
sledně oplechována. U všech zařízení bude provedena hluková izolace od jednotky 
po tlumič. Je nutné dbát na precizní provedení izolací. 
 
Co se týče nátěrů, VZT jednotky i ventilátory budou mít základní povrchovou 
úpravu od výrobce. 
1.14. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Podle normy ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a uby-
tování čl. 3.5 a) patří budova do skupiny OB1 (jedna obytná buňka, do 3 NP a 1 PP, 
půdorysná plocha do 600 m2). Vzhledem k propracovanému technickému řešení 
objektu se předpokládá, že se v objektu nenachází kotel s výkonem vyšším než 
70 kW nebo soustava kotlů s celkovým výkonem přes 140 kW. Podle poznámky v čl. 
5.3.2 normy ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty může být 
strojovna vzduchotechniky, slouží-li tato vzduchotechnická zařízení jedinému po-
žárnímu úseku, jeho součástí. 
 
1.15. NÁROKY NA SPOLU SOUVISEJÍCÍ PROFESE 
 
Níže jsou uvedeny nároky na jednotlivé spolu související profese. 
STAVBA: 
• vytvoření otvorů prostupů vzduchovodů včetně zapravení a odklizení sutě, 
• obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými 
hmotami v rámci zapravení, 
• vyspádování podlahy strojovny k podlahové vpusti, 
• stavební, výpomocné práce, 
• zřízení revizních otvorů pro přistup k regulačním klapkám. 
 
ELE: 
• silové napojení a spouštění jednotlivých ventilátorů, 
• opatření elektrických zařízení výstražnými štítky dle ČSN ISO 3864, 
• připojení elektrických zařízení dle platných předpisů, 
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ÚT, CHL: 
• připojení rozvodů topné a chladicí vody, jejich zaregulování a napojení 
na MaR vzduchotechnického zařízení. 
• sání spalovacího vzduchu instalovaného krbu v obývací místnosti bude 
napojeno na venkovní prostředí 
ZTI: 
• odvod kondenzátu od chladičů, výměníků ZZT a eliminátorů kapek 
(napojeno na odpadní potrubí přes zápachovou uzávěrku – sifon), 
• podlahová vpusť ve strojovně VZT (napojeno na odpadní potrubí 
přes zápachovou uzávěrku – sifon). 
 
 
1.16.  MONTÁŽ, PROVOZ, ÚDRŽBA A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 
Podmínky na montáž, provoz, údržbu a obsluhu zařízení jsou následující: 
• montáž všech VZT zařízení bude provedena odbornou montážní firmou; 
• z důvodu prostorových nároků budou rozvody VZT instalovány přednostně; 
• případné kolize budou řešeny v součinnosti s ostatními profesemi; 
• realizační firma provede výpis VZT potrubí pro výrobní a montážní účely 
(tvarovky, roury, doměry); 
• všechny odbočky, rozbočky a nástavce na čtyřhranných potrubních 
rozvodech budou vybaveny náběhovými plechy – třetí stupeň regulace; 
• před každou zvukově izolační ohebnou hadicí bude umístěna těsná 
regulační klapka daného průměru; 
• přesné umístění koncových elementů VZT v podhledech bude uvedeno 
na koordinačních výkresech ve stavební části – nutná koordinace 
při realizaci; 
• uživatel musí být řádně seznámen provozem a údržbou VZT zařízení; 
• regulace VZT systémů bude probíhat v součinnosti s profesí MaR; 
• každé VZT zařízení musí být po montáži vyzkoušeno a zaregulováno; 
• při montáži musí být dodržované BOZP dle platných předpisů; 
• při provozu odpovídá za bezpečnost provozovatel; 
• podmínky pro bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řádu; 
• VZT zařízení smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to 
dle provozních předpisů dodavatelů vzduchotechnických zařízení, pokud 
není v projektové dokumentaci uvedeno jinak; 
• záznamy o kontrole a údržbě budou zapsány v provozním řádu; 
• vypracování provozního řádu včetně zaškolení obsluhy zajistí dodavatel; 
• osazení VZT jednotek bude provedeno na podložky z rýhované gumy; 
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• výměna dílčích prvků VZT zařízení a následné nakládání s nimi (likvidace 
filtrů apod.) musí být vykonána podle předpisů výrobců; 
• VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále 
v provozuschopném stavu; okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné 
pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu. 
1.17.  ZÁVĚR 
Větrací a klimatizační zařízení bylo navrženo tak, aby byla zajištěna optimální 
distribuce vzduchu s ohledem na stavební konstrukce a bylo vytvořené příjemné 
vnitřní prostředí pro uživatele. Dokumentace obsahuje veškeré náležitosti 
předepsané vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 Pozn.: 
-výpočty, které nejsou uvedeny v technické zprávě a nejsou uvedeny ani jako její 
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2. SPECIFIKACE 












Složení jednotky:  
Přívod vzduchu – pružné manžety, 
uzavírací klapka, filtr M5, deskový 
rekuperátor s obtokovou klapkou,  
výparník/kondenzátor tepelného 
čerpadla, ventilátor, vodní ohřívač, 
vodní chladič. 
Odvod vzduchu – filtr F5, odvodní 
ventilátor, deskový rekuperátor, 
uzavírací klapka, pružné manžety. 
AeroMaster 
 XP 04 Pool 
1 ks 
1.1.1 Elektrodesign 
Venkovní protidešťová žaluzie - 






Výfuková hlavice - s ochranou po-





Kruhové potrubí pozinkovaný 
plech ф200 mm -vč. tvarovek 





Potrubí čtyřhranné - pozinkovaný 
plech sk.1, tř.C, vč. tvarovek 
  1 kpl 
1.1.5 Isover 
Izolace tl. 60mm – tepelná, kaučuk 
- sání a výfuk 
  1 kpl 
1.1.6 Isover 
Izolace tl. 60mm do plechu - výfuk- 
nad střechou objektu 
  1 kpl 
1.1.7 Isover 
Izolace tl. 40mm - přívodní potrubí 
ve strojovně VZT 
  1 kpl 
1.1.8 Elektrodesign Dveřní mřížka   1 kpl 
1.1.9 Lindab Tlumič hluku -TUNE-S - 4HR PŘÍMÝ   1 ks 
1.1.10 Lindab Tlumič hluku -TUNE-S - 4HR PŘÍMÝ   1 ks 
      
1.1.11 Elektrodesign Odvodní nerezový talířový ventil DVI 125/nerez 3 ks 
1.1.12 Elektrodesign Odvodní nerezový talířový ventil DVI 160/nerez 2 ks 
1.1.13 Elektrodesign Odvodní ne1.1rezový talířový ven-
til 
DVI 200/nerez 1 ks 
1.1.14 Elektrodesign Odvodní talířový ventil DVS 100 4 ks 
1.1.15 Elektrodesign Odvodní talířový ventil DVS 125 5 ks 
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1.1.16 Elektrodesign Přívodní talířový ventil PDVS 100 3 ks 
1.1.17 Elektrodesign Přívodní talířový ventil PDVS 125 6 ks 
1.1.18 Elektrodesign Přívodní talířový ventil PDVS 160 1 ks 
1.1.19 Elektrodesign Přívodní talířový ventil PDVS 200 1 ks 
1.1.20 Elektrodesign Odvodní mřížka stěnová kruhová CB420-125 1 ks 
1.1.21 Elektrodesign 
Podlahová mřížka 
pro zapuštěnou instalaci 
AG300 1 ks 
1.1.22 Elektrodesign 
Velmi odolná, ohebná a mikrobi-
álně ošetřená Al hadice s kostrou z 
ocelového drátu, spirálovitě vinu-
tou mezi dvěma vrstvami několika-
vrstvého Al laminátu s tepelnou 
izolací z vrstvy ekologické mine-
rální vaty. ф200 mm 
neuvedeno 35 bm 
1.1.24 Lindab 
Regulační klapka tesná- ruční, 
ф125 
 1 kpl 
 











Složení jednotky:  
Přívod vzduchu – pružné manžety, 
uzavírací klapka, filtr M5, deskový 
rekuperátor s obtokovou klapkou,  
výparník/kondenzátor tepelného 
čerpadla, ventilátor, vodní ohřívač, 
vodní chladič. 
Odvod vzduchu – filtr F5, odvodní 
ventilátor, deskový rekuperátor s 
obtokovou klapkou, přímý výpar-
ník, směšovací klapka, uzavírací 
klapka, pružné manžety. 
AeroMaster 





Venkovní protidešťová žaluzie - 






Výfuková hlavice - s ochranou po-
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Velmi odolná, ohebná a mikrobi-
álně ošetřená Al hadice s kostrou z 
ocelového drátu, spirálovitě vinu-
tou mezi dvěma vrstvami několika-
vrstvého Al laminátu s tepelnou 
izolací z vrstvy ekologické mine-
rální vaty. ф200 mm 




Ohebná hadice z vrstvy PVC s poly-
amidovoutkaninou na vrchní 
straně a Al laminátemna vnitřní 
straně, zpevněná spirálovitěvinu-
tou kostrou z ocelového drátu. 
ф200 mm 
neuvedeno 16 bm 























Kruhové potrubí pozinkovaný 
plech ф200 mm -vč. tvarovek 
  1 kpl 
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Potrubí čtyřhranné - nerez, vč. tva-
rovek 





Potrubí čtyřhranné - pozinkovaný 
plech sk.1, tř.C, vč. tvarovek 
  1 kpl 
2.1.20 Isover 
Izolace tl. 60mm – tepelná, kaučuk 
- sání a výfuk 
  1 kpl 
2.1.21 Isover 
Izolace tl. 60mm do plechu - výfuk- 
nad střechou objektu 
  1 kpl 
2.1.22 Isover 
Izolace tl. 40mm - přívodní potrubí 
ve strojovně VZT 








Stěnová mřížka   1 kpl 
2.1.25 Lindab 
Uzavírací klapka tesná- se servem, 
ф315 
 1 kpl 
2.1.26 Lindab Regulační klapka tesná- ruční, ф315  1 kpl 
2.1.27 Lindab 
Regulační klapka tesná- ruční, 
ф200 
 6 kpl 
2.1.28 Lindab 
Regulační klapka tesná- 4HR, 
200x100 
 1 kpl 
2.1.29 Lindab 
Regulační klapka tesná- 4HR, 
560x200 
 1 kpl 
2.1.29 Lindab 
Regulační klapka tesná- 4HR, 
450x250 
 1 kpl 
 
Zařízení č. 4- Digestoř 





Větrací a klimatizační zařízení bylo navrženo tak, aby byla zajištěna optimální 
distribuce vzduchu s ohledem na stavební konstrukce a bylo vytvořené příjemné 
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